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南通市妇幼保健院电动牵引床等设备
采购需求文件
2024年9月19日

[bookmark: _GoBack]第一部分  采购需求
[bookmark: _Toc2298]
一、货物需求一览表  	
项目编号：CGSB2024005
	包号
	设备名称
	数量
（台）
	单台预算
（万元）
	总预算
（万元）
	质保期
	供货时间
	交货地点

	01
	电动牵引床
	1
	4
	4
	≥5年
	合同签订后15天内
	院方指定地点，中标人承担货物运输、装卸、安装等所有费用

	02
	红外光灸疗仪
	2
	4
	8
	≥5年
	合同签订后15天内
	

	03
	液氮罐
	2
	4
	8
	 ≥5年
	合同签订后15天内
	

	04
	转运监护仪
	3
	2.9
	8.7
	≥5年
	合同签订后15天内
	

	05
	心电监护仪
	1
	2.8
	2.8
	≥3年
	合同签订后15天内
	

	06
	耳内镜（硬）
	3
	3
	9
	≥3年
	合同签订后15天内
	

	付款方式：无违反合同约定的，设备安装调试完毕、验收合格并交付使用后30个工作日内付合同总额的90%，余款即合同总额的10%，在项目验收合格一年后30个工作日内付清。 
[bookmark: _Hlk162960400]供货要求：投标人须承诺如中标后，提供的产品是国家及行业规定生产效期内的全新合格产品，中标产品自生产日期起截止至交货期，国产设备不超过半年，进口设备不超过一年。


[bookmark: _Toc22464]


[bookmark: _Hlk154407076]二、技术参数及配置要求
第一包： 电动牵引床
 （数量：1台，预算：4万）
一、技术参数要求
1、电源电压：220V，50Hz。
2、额定输入功率：100VA，允差±15%。
3、腰椎牵引行程：0～200mm，允差±10mm。
4、腰椎牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s。
5、腰椎牵引力：0～990N范围内可调，级差10N。
6、牵引时间：0～9min范围内设定，级差1min，误差不大于30s。
7、间歇时间：0～9min范围内设定，级差1min，误差不大于30s。
8、颈椎牵引力：0～300N范围内可调，级差10N。
9、颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm。
10、颈椎牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s。
11、成角动作范围：-10°～+30°连续可调，允差±2°。
12、旋转动作范围：左右各25°连续可调，允差±2°。
13、腰部热疗加热温度45℃，允差±3℃。
▲14、三维立体牵引，可做平面纵向牵引、上成角牵引、下成角牵引、自动旋转侧扳牵引，上述三种功能可单独使用，也可组合使用；牵引床腰椎牵引具有8种牵引模式；牵引力自动补偿功能。
15、≥20种治疗方案存储并读取。
▲16、颈腰椎一体化牵引，可以针对两个患者分别或同时进行颈椎或腰椎牵引。
17、具有多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急线控手柄开关、医务人员操作急退键）等。
二、其他要求
1、投标人负责完成设备安装、调试、运行和验收交付等工作。投标人应提供详细、可行的项目实施及应急处理方案，包含项目人员安排，实施方案、故障响应时间、服务方案、系统重大故障的应急预案以及措施安排。
2、投标人需根据实际情况自主编写并提供售后服务方案（至少包含质保期，响应时间，培训计划等内容）。
3、质保期要求：见货物需求一览表。
4、交货期要求：见货物需求一览表。

第二包： 红外光灸疗仪
 （数量：2台，单台预算：4万，总预算：8万）
一、技术参数要求
1、电源：AC 220V，频率：50Hz。
2、额定输入功率：1500VA。
3、主机外形尺寸（长宽高）：455×405×980mm，允差±10%。
4、输出通道：双通道。
5、支架高度调节范围：460～1400mm，允差±30mm。
6、显示方式：数码管显示。
▲7、治疗头：支持三维旋转方向；具有磁吸装置，确保在不同位置下盖子不掉落。
8、艾灸能量裙，使艾灸集中于病灶，又避免暴露隐私。
9、红外光波长范围：580nm～1050nm。
10、输出光功率：最大10W，允差±2W。
11、光疗档位：1～3档可调。
12、光疗频率：on、60Hz、50Hz、25Hz、10Hz、5Hz共6档。
13、艾灸加热温度：100℃～160℃可调，允差±10℃，级差10℃。
14、工作时间：1min～99min可调，级差1min，允差±60s。
15、具有两路独立的温度保护装置。
▲16、红光和艾灸可单独或同时使用。
17、具备防倾倒保护功能。
18、无烟灸疗，自动控温，环保高效。
二、其他要求
1、投标人负责完成设备安装、调试、运行和验收交付等工作。投标人应提供详细、可行的项目实施及应急处理方案，包含项目人员安排，实施方案、故障响应时间、服务方案、系统重大故障的应急预案以及措施安排。
2、投标人需根据实际情况自主编写并提供售后服务方案（至少包含质保期，响应时间，培训计划等内容）。
3、质保期要求：见货物需求一览表。
4、交货期要求：见货物需求一览表。
第三包： 液氮罐
 （数量：2台，单台预算：4万，总预算：8万）
一、技术参数要求
▲1、箱体结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料
2、液氮容量：≥45升
3、液氮罐瓶颈: ＜15 cm
4、静态保存时间：≥ 120 天
5、标配6个不锈钢吊桶，可容纳1.2/2ml冻存管不少于1500个；0.5ml 麦管不少于4500 根
6、可选配低液位报警器，当液位低于设定高度时，发出声光报警，该报警器具有远程报警接口，可连远程报警设备
7、罐体高度直径: ≤70×60cm
▲8、具有安全锁扣设计，充分保证样品安全
9、空罐重量：≤18kg
▲10、符合CE认证
二、其他要求
1、投标人负责完成设备安装、调试、运行和验收交付等工作。投标人应提供详细、可行的项目实施及应急处理方案，包含项目人员安排，实施方案、故障响应时间、服务方案、系统重大故障的应急预案以及措施安排。
2、投标人需根据实际情况自主编写并提供售后服务方案（至少包含质保期，响应时间，培训计划等内容）。
3、质保期要求：见货物需求一览表。
4、交货期要求：见货物需求一览表。





第四包： 转运监护仪
 （数量：3台，单台预算：2.9万，总预算：8.7万）
一、技术参数要求
1、国家三类医疗器械注册证，适用于成人、小儿、新生儿的监测。
▲2、注册证试用范围包括心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、体温、有创血压（含脉压变异）、二氧化碳、氧气、双频指数和连续心排量等。
3、转运监护仪满足急救、救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。
4、屏幕尺寸不小于5英寸，彩色触摸显示屏，小巧便携。标配内置锂电池供电，支持不小于5小时的持续监测。
5、IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。
6、整机无风扇设计，坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。
7、内置DC电源接口，可以进行救护车车载充电。
▲8、标配支持3/5导心电，呼吸，脉搏、血氧、无创血压、2通道体温。后期可按需升级有创血压、呼末二氧化碳、双频指数和连续心排量等，并可配备插件箱。
▲9、ECG、SpO2、NIBP、TEMP需同时满足防除颤CF型。 
10、具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。
11、心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。
▲12、提供不少于25种心律失常事件的分析，包括ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。
13、血氧饱和度的监测需抗干扰和抗弱灌注，可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况，配备新生儿专用的重复性血氧附件。
14、提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。
15、提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式，配备新生儿袖带。
16、无创血压测量范围宽，大大提升边界情况的测量准确性，收缩压范围：30-290mmHg,提供证明材料。
17、可存储48小时全息波形回顾、120小时趋势数据回顾、不小于1000条事件回顾、不小于1000条NIBP测量结果回顾。
二、其他要求
1、投标人负责完成设备安装、调试、运行和验收交付等工作。投标人应提供详细、可行的项目实施及应急处理方案，包含项目人员安排，实施方案、故障响应时间、服务方案、系统重大故障的应急预案以及措施安排。
2、投标人需根据实际情况自主编写并提供售后服务方案（至少包含质保期，响应时间，培训计划等内容）。
3、质保期要求：见货物需求一览表。
4、交货期要求：见货物需求一览表。























第五包： 心电监护仪
 （数量：1台，预算：2.8万）
一、技术参数要求
1、配置要求：监护仪（含充电锂电池、心电导联线、血氧电缆与探头、血压导气管、成人血压袖套等全套附件、电源线等）。
▲2、国家三类医疗器械注册证，注册适用范围包括：心电、脉搏血氧饱和度、呼吸、体温、脉率、无创血压、有创血压（含脉压变异PPV）、有创心排量、二氧化碳、氧气、麻醉气体、呼吸力学、双频指数、肌松等。 
▲3、模块化插件式监护仪，标配测量基础六参数的同时预留不小于2槽位插件槽用于后期升级高端参数模块，支持升级可穿戴无线监测模块，病人与监护仪之间可以无线连接与数据传输，无线模块可以独立使用、测量、显示监护信息。可后期升级内置记录仪。
4、电容触摸屏显示器，屏幕不小于12英寸，不小于8通道波形显示。
5、标配内置锂电池，锂电池支持监护仪工作时间不小于4小时。
6、设计使用年限10年。
▲7、心电测量：多导心电算法。具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护；支持心律失常分析功能，支持不少于25种实时心律失常分析；具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。
10、血氧测量：提供SpO2、PR和PI参数的实时监测。
11、血压测量提供手动、自动、连续、序列测量模式，并提供24小时血压统计结果，主界面显示不少于5组血压记录。
▲12、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 
13、具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。
14、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。≥1000条事件回顾，每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。≥1000组NIBP测量结果。支持48小时全息波形的存储与回顾功能。
15、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。
二、其他要求
1、投标人负责完成设备安装、调试、运行和验收交付等工作。投标人应提供详细、可行的项目实施及应急处理方案，包含项目人员安排，实施方案、故障响应时间、服务方案、系统重大故障的应急预案以及措施安排。
2、投标人需根据实际情况自主编写并提供售后服务方案（至少包含质保期，响应时间，培训计划等内容）。
3、质保期要求：见货物需求一览表。
4、交货期要求：见货物需求一览表。
















第六包： 耳内镜（硬）
 （数量：3台，单台预算：3万，总预算：9万）
一、技术参数要求
1、插入部分最大宽度≤3.0mm
2、工作长度≥110mm 
▲3、视向角0°
4、视场角90°
▲5、光学工作距离20-25mm
二、其他要求
1、投标人负责完成设备安装、调试、运行和验收交付等工作。投标人应提供详细、可行的项目实施及应急处理方案，包含项目人员安排，实施方案、故障响应时间、服务方案、系统重大故障的应急预案以及措施安排。
2、投标人需根据实际情况自主编写并提供售后服务方案（至少包含质保期，响应时间，培训计划等内容）。
3、质保期要求：见货物需求一览表。
4、交货期要求：见货物需求一览表。


第二部分  资格审查及评标办法
[bookmark: _Toc24217_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4647]一、资格审查
采购人按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标人法人营业执照副本（“三证合一”的营业执照）
	一、资格证明文件；
1、投标人法人营业执照副本复印件(“三证合一”的营业执照）；
2、2023年度财务报表（2024年1月1日之后成立的供应商需提供基本开户银行出具的资信证明）；（至少包括资产负债表、利润表）
3、2024年1月以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
5、参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6、提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）查询结果截图。


	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	无重大违法行为声明
	

	投标人资质
	

	信用信息
	

	联合体投标
	不接受联合体投标


[bookmark: EB9af8278fd1df4f8591f0fad951f64ddb][bookmark: _Toc13271_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11959]     二、评分办法—综合评分法
1、评标办法：本项目采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。
综合评分保留至小数点后两位。 
2、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	投标函
	投标函须由法定代表人或其授权代理人签署；

	法定代表人身份证明或授权委托书
	提供法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（并按要求提供法定代表人或授权委托人居民身份证复印件加盖公章）；

	开标一览表及投标报价
	1、明细报价表；
2、技术文件；
3、货物设备清单（以表格形式列明所投全部设备及配件清单）及主要货物详细技术资料（包括实物样图、使用手册、规格说明等）（格式自拟）；
4、货物主要部件、辅材明细表；

	其他
	投标人认为有必要提供的其它材料。

	※以上所有资料均须加盖投标单位法人公章


3、详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。
评分方法
	（一）价格分（30分） 
价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。报价为一次报价。本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（二）技术参数及商务要求响应情况（40分）
根据投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件技术参数及商务要求等的得40分，正偏离不加分。带▲的参数为重要参数，负偏离的每项扣6分，非▲参数为一般参数，负偏离的每项扣2分，扣完为止。
（投标人需按照采购文件的技术要求和商务要求，在“技术响应及偏差表”以及“商务偏差表”中如实详细填列所投产品的参数及商务承诺，并按采购文件要求提供相应证明材料并在偏差表中标明所在页码，否则评标委员会有权做负偏离处理。各投标人须提供所投产品的生产厂家原厂盖章确认的技术参数、配置清单参数、彩页等材料，以供评委评判。此外，投标人所提供的产品负偏离条目数超过技术参数条目数要求50%的，评标委员会可认为所投产品无法实质性响应技术需求，可做废标处理）
（三）	产品综合性能评价（9分）
产品综合性能评价：由评委根据投标单位所投设备的配置选型及品牌、所投产品的设计、制造以及院内前期调研情况等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于主要设备的技术彩页、产品技术指标的描述、检测文件、获得奖项、照片等内容。产品综合性能优于招标文件要求得8-9分；符合招标文件要求得7分；不能完全响应招标文件要求视实际情况得1-6分，未提供有效佐证材料不得分。采购包如需递交样品，按投标样品质量性能参与评分。
（五）投标货物的业绩（5分）
提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）所投标的同品牌型号设备的成交合同复印件，合同内容须清晰可辨，除价格外不得有遮蔽、缺漏，合同至少须包含以下信息：设备型号、甲乙方名称、甲方联系人、双方签字及盖章、合同签订日期。如因特殊原因上述信息不全的，须由合同甲方出具签字盖章的书面说明以证明合同的真实性。每提供一份满足以上要求的合同得1分，最多得5分。
（六）项目实施、人员培训及售后服务方案（10分）
项目人员安排，实施方案；故障响应时间、服务方案、系统重大故障的应急预案以及措施安排。评标委员会根据供应商编写的方案可行性、合理性、全面性进行综合打分，方案全面有效合理可行性强的得7-10分；方案较完善较全面可行性较强的得4-6分；方案简单有缺失未踩点编写可行性不强的得1-3分；未提供不得分。
（七）质保期（6分）
满足招标文件质保期要求得3分，每增加1年质保加1分，最多加3分。采购需求中要求终身质保的，评标委员会根据各投标人应急处理方案及售后服务方案中设备维修保障响应的及时性、措施的有效性横向比较，优秀的得5-6分，一般的得3-4分，较差的得1-2分，未见体现的及其他情况不得分。
（特别提醒：质保期不满足招标文件最低要求的按无效投标处理）



4、评标结果。评标委员会按照本办法规定选定中标人。
投标文件格式
[bookmark: EB819316f773b24a75aef829f9b72900c0]
[bookmark: _Toc26779][bookmark: _Toc514054484]封面



（  项 目 名 称  ）

投 标 文 件

（项目编号/分包号）
（分包名称）







投标人： （盖章）
                  法定代表人（或授权代表）：（签字） 
年    月    日
[bookmark: _Toc20871][bookmark: _Toc514054485]
评审索引表
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	[bookmark: _Toc23773]在投标文件中的页码位置
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[bookmark: _Toc514054486][bookmark: _Toc21292][bookmark: _Toc23205_WPSOffice_Level2]
一、投标人基本情况
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	



[bookmark: _Toc514054487][bookmark: _Toc30260_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15353]
二、投标人资质（按资格要求提供）
[bookmark: _Toc514054488][bookmark: _Toc21452_WPSOffice_Level2]    




















[bookmark: _Toc514054490][bookmark: _Toc467_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13419]
三、投标人财务状况报告
指投标人的财务报告或银行出具的资信证明


四、缴纳税收和社会保障资金凭据
提供符合需求文件要求的依法缴纳税收和社会保障资金的凭据


五、履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
[bookmark: _Toc31740_WPSOffice_Level2]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位）：
   我公司具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。
特此声明。


单位名称：（盖章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字）              
     年      月      日
[bookmark: _Toc5571_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc514054491][bookmark: _Toc19673]
六、无重大违法行为声明
[bookmark: _Toc7575_WPSOffice_Level2]无重大违法行为声明
   （采购人名称）    ：
我公司在参加编号为     号                    项目的投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。
特此声明。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


单位名称：（盖章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字）              
     年      月      日
[bookmark: _Toc31956_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30396][bookmark: _Toc514054492]
七、投标函
                      ：
 经研究，我们决定参加编号为                  的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
一、我方按招标文件要求提交投标文件；
二、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量履约交付；
三、我们理解，本项目采用综合评分法，低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；
四、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购；
五、我方愿按《民法典》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；
六、我方同意遵守贵方有关招标投标的各项规定；
七、我方响应招标文件规定的投标有效期。

单位名称：（盖章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字）              
     年      月      日
[bookmark: _Toc22395][bookmark: _Toc514054493]
八、法定代表人身份证明或授权委托书
[bookmark: _Toc22626_WPSOffice_Level2]法定代表人身份证明

投标人名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        系
                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
（法定代表人出席开标会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人身份证、扫描件。）

                       


单位名称：             （盖章）
法定代表人：           （签字）
     年      月      日
[bookmark: _Toc406_WPSOffice_Level2]
法定代表人授权委托书

          （采购人名称）：
      （单位名称）法定代表人授权我单位    （职务或职称）   （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次           公开招标活动的一切事宜。
特此授权
（授权委托人出席开标会议的提供。附法定代表人、授权委托人身份证扫描件。
单位名称：                  （盖章）
法定代表人：                （签字）
法人授权代表：              （签字）
     年      月      日
[bookmark: _Toc12853][bookmark: _Toc514054494]
九、开标一览表
 
	标题
	内容
	单位

	投标总价
	
	元

	交货期
	
	天

	质保期
	
	

	试剂、耗材报价（仅试剂、耗材价格参与评分的分包须提供）
	
	

	备注（品牌、型号、国别）
	
	



单位名称：（盖章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字）              
[bookmark: _Toc8851][bookmark: _Toc514054495][bookmark: _Toc514054496]
十、明细报价表
（一）设备报价明细表
	序号
	名称
	品牌.型号.产地
	单价
（元）
	数量
	合价
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	安装调试费
	
	
	
	
	

	…
	税金
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	

	投标
报价总计
	¥                          
人民币（大写）：
    仟    佰    拾    万    仟    佰    拾    元   角   分


注：投标人应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。
单位名称：（盖章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字）              

（二）耗材报价表
	序号
	耗材名称
	规格
	单人份价格（元）
	中标编码
	结算方式

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	合计
	



注：投标人应分项填报本次采购设备正常使用所需的全部耗材及报价，表中表格行数可自行添加。不涉及耗材的项目（分包）无需填写此表格。
单位名称：（盖章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字）              
[bookmark: _Toc16234][bookmark: _Toc514054497]

十一、响应偏差表
[bookmark: _Toc29509_WPSOffice_Level2]（一）投标技术响应偏差表
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏差内容、说明及采购文件要求的证明材料页码

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


单位名称：（盖章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字）              

1、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏差的（包括正偏差，负偏差），均应在此表中详细列出并说明理由。第四部分技术要求须逐条应答。
2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并注明投标文件中对应的页码范围。


[bookmark: _Toc514054498][bookmark: _Toc9396][bookmark: _Toc3171_WPSOffice_Level2]（二）投标商务偏差表
[bookmark: _Toc27869_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc514054499][bookmark: _Toc19062]（付款方式、交货期、质保期须逐条应答，且不可负偏差）
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏差内容及说明

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


单位名称：（盖章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字）              

1、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏差的，均应在此表中详细列出并说明理由，须点对点应答。
2、投标人商务条件如与招标文件要求的不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
[bookmark: _Toc514054500][bookmark: _Toc14591]
十二、所投产品技术资料或样本等
格式自拟，可附相关产品技术彩页
[bookmark: _Toc514054501][bookmark: _Toc23522_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc27623]
十三、主要部件、辅材明细表

	主要部件及辅材
	品牌
	产地
	生产厂家
	主要技术参数
	质保期满后优惠价格

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应将所投货物的主要部件、配件等材料的品牌、产地、相关参数、质保期满后的优惠价格等在表中空白处填列。


单位名称：（盖章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字）              
[bookmark: _Toc15828][bookmark: _Toc25001_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc514054502]
十四、项目实施、人员培训及售后服务方案
[bookmark: _Toc2882_WPSOffice_Level2]按照招标文件要求，格式自拟
[bookmark: _Toc5519][bookmark: _Toc514054504][bookmark: _Toc30208_WPSOffice_Level2]
十五、投标人承担类似项目业绩一览表
[bookmark: _Toc10294_WPSOffice_Level2]投标人承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc30836_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15753][bookmark: _Toc514054505][bookmark: _Toc502821163]
十六、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请空置。
 

